
  SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LA GI 

Số: 783/TTYT-TCHC 
V/v yêu cầu báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  La Gi, ngày 21 tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Y tế thị xã La Gi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, cải tạo, 

sửa chữa, bảo trì, thay thế thiết bị hệ thống xử lý nước thải y tế với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã La Gi 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bà Nguyễn Thảo Duyên  Chức vụ: Nhân viên Phòng TC-HC 

SĐT: 0366516889   Email: thaoduyenknbt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TC - HC, Trung tâm Y tế thị xã La Gi 

Địa chỉ: 85 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận 

- Nhận qua email: thaoduyenknbt@gmail.com 

- Nhận qua Fax: không 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 10 năm 2024 đến trước 

08h 00 ngày 01 tháng 11 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 11 

năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Cải tạo, sửa chữa, bảo trì, thay thế thiết bị hệ thống xử lý nước thải y tế 

TT Hạng mục Đ.V.T K.L 

I Hạng mục 1: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị   

1 

Bảo trì thiết bị đặt chìm dưới bể: Bơm chìm bể điều hòa, bơm 

chìm bể thu gom, máy khuấy chìm, bơm bùn tuần hoàn, bơm 

bùn bể lắng. 

- Kiểm tra hoạt động của thiết bị (Man-Auto) 

- Kiểm tra dòng điện qua thiết bị và các yếu tố vật lý bên ngoài 

thiết bị 

- Vệ cánh khuấy, guồng bơm 

Hệ 1,00 
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2 

Kiểm tra Phao mực nước: bể gom, bể điều hòa 

- Kiểm tra hoạt động của phao (Man - Auto) 

- Kiểm tra dòng điện qua thiết bị và các yếu tố ngoại quan bên 

ngoài thiết bị 

Cái 2,00 

3 

Bảo trì thiết bị đặt nổi trên cạn: Bơm định lượng hóa chất. 

- Kiểm tra hoạt động của thiết bị (Man-Auto) 

- Kiểm tra dòng điện qua thiết bị và các yếu tố vật lý bên ngoài 

thiết bị 

- Vệ sinh cánh khuấy, guồng bơm 

Cái 1,00 

4 

Chi phí sửa chữa tủ điện điều khiển 

- Thay mới biến dòng 

- Đánh bả các vị trí hoen rỉ chân tủ, sơn Epoxy chống rỉ chân tủ 

- Kiểm tra, sửa chữa các tiếp điểm điện động lực, điện điều khiển 

MCCB, MCB, cầu chì, Contactor, CT 3 VT, Roler nhiệt,… 

Tủ 1,00 

5 

Vệ sinh đường ống công nghệ 

- Đánh bả hoen rỉ trên đường ống 

- Sơn phủ Epoxy chống rỉ 

- Kiểm tra căn chỉnh hệ van điều tiết lưu lượng khí và nước 

Hệ 1,00 

II Sửa chữa/Bổ sung mới thiết bị trên cạn   

1 

 Sửa chữa máy thổi khí 

- Thay bạc đạn chịu nhiệt C3 

- Thay phốt chặn dầu chịu nhiệt  

- Phục hồi lại đầu trục máy thổi khí. 

- Phục hồi lại sơ mi bạc đạn nếu mòn  

- Thay thế  roong mặt áp 

- Thay dầu nhớt/mở bò, dây cu-roa máy thổi khí 

- Thay mới đồng hồ chỉnh áp của máy 

- Quấn lại cuộn dây của động cơ motor 

- Thay thế roong nắp nhớt guồng nhớ  

- Thay thế nhớt bôi trơn bánh răng mới  

- Vệ sinh toàn bộ trong và ngoài máy 

- Sơn phủ cánh và lồng bơm bằng sơn chịu nhiệt  

- Căn chỉnh lại bánh răng. 

Máy 2,00 

2 

Bơm thoát 

- Dạng: đặt chìm 

- Lưu lượng: 6 - 12 m3/h 

- Cột áp: 4 - 8m 

- Công suất: 1/3HP 

- Điện áp: 1 phase/220V/50Hz 

- Xuất xứ: APP - Taiwan 

Cái 1,00 

3 

Hóa chất vận hành: 

- Enzim vi sinh cho hệ thống 

- Mật rỉ (cơ chất): 1 can 

- Chlorin khử trùng: 45kg 

Hệ 1,00 

III Chi phí khác   

1 Chi phí cáp điện điều khiển (thiết bị cấp mới) Bộ 1,00 



- Cáp điện Cadivi 

2 Chi phí vận chuyển máy móc thiết bị Hệ 1,00 

3 Chi phí nhân công (trọn gói) Hệ 1,00 

IV Sửa chữa thiết bị bơm chìm dưới nước   

1 

Sửa bơm, quấn lại cuộn dây cho các thiết bị: 

* Số lượng: 

- Bơm bể Gom (2 cái) 

- Bơm bể Điều Hòa (2 cái) 

- Bơm bùn bể lắng (1 cái) 

- Bơm bùn hồi lưu (1 cái) 

- Máy khuấy chìm (1 cái) 

* Công việc 

- Quấn lại cuộn dây đồng 

- Thay bạc đạn bơm chìm 

- Vệ sinh gia cố cốt cánh bơm 

- Kiểm tra độ mài mòn cánh bơm, thay thế nếu gãy hoặc hư hỏng 

- Trám keo chống nước 

Hệ 1,00 

 

2. Địa điểm cung cấp: 

Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hải thuộc Trung tâm Y tế thị xã La Gi 

Địa chỉ: Thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

3. Thời gian hoàn thành dự kiến: Trong tháng 12/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 1 lần 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       KT. GIÁM ĐỐC  

- Trang thông tin điện tử của TTYT:                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

https://trungtamytelagi.vn/ 

- Lưu VT, TCHC. 

 

 

                                                                             Nguyễn Minh Hải 

 

https://trungtamytelagi.vn/
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